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河北新源发国际商贸有限公司消防安全整改报告一、总平面及平面布置1、五层现状为仓库及办公，擅自改变使用性质，不符合消防验收（验收使用性质为展厅）；整改方案：1、需要消防队技术指导处理。2、天井设置写字间，擅自改变使用性质；整改方案：1、需要消...
河北新源发国际商贸有限公司
消防安全整改报告
一、总平面及平面布置
1、五层现状为仓库及办公，擅自改变使用性质，不符合消防验收（验收使用性质为展厅）；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理。
2、天井设置写字间，擅自改变使用性质；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理
3、商铺装修占用中庭的建筑面积，擅自改变使用性质；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理
第2-3条违反《中华人民共和国消防法》第十条之规定。
二、防火分区
1、商铺装修影响了防火分区和防烟分区的划分，不符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87,2024修订版）第5.1.1条的规定，应符合规范要求；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理。
4、设备间堆放杂物、管道穿越防火隔墙处未进行防火封堵，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定；
整改方案：1、已整改完成三、安全疏散
1.疏散楼梯设置形式不符合要求，部分楼梯间内设置功能性房间，不能自然采光及通风，不符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87,2024修订版）第5.3.7条的规定，应按照规范要求进行整改；
整改方案：1、30日前步梯间仓库取缔，并对仓库封堵。
2、部分商户疏散存在问题，大于120平米，未按要求设置两个安全出口，不符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87,2024修订版）第5.3.1条的规定，应至少设置两个安全出口；
整改方案：1、15日完成商户排查，对存在120平米以上不满足两个消防疏散通道商户进行统计。
2、20日前与商户完成逐户整改措施的确定。
3、对不符合要求的铺位下限期整改单，本月底完成不符合条件的整改。
4、营运部负责提供超120平米的统计，宋阳负责核实违规装修统计，并下整改通知和整改方案报经理审核。
5、4月30日完成整改完毕。
6、部分楼梯间内梯段设置运货钢板，导致疏散宽度不足；
整改方案：已经整改完毕
4、二层以上货物占用疏散通道；
5、疏散通道设置货物，影响疏散；
6、一期、二期中间消防车通道摆放货物，影响消防车通行；
整改方案：(4、5、6条）1、15日以前对消防车通道商户粘贴货物摆放警示线，确保消防通道保持5.5米使用宽度，并书面通知商户放货规范。
2、制定对经营占道的商户处罚制度，对违反消防要求的商户通过下整改单、二次以上下500元罚款单，严格要求商户规范经营。
3、宋阳负责按时间节点完成，预计16日前完成所有规范。
以上3-6条违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定；
四、消防设施
1、营业区未设置排烟系统、三层B3058机械排烟口设置在商铺内，建议按照《建筑设计防火规范》GB50016-2024(2024版)第8.5.3条的规定设置排烟设施；
整改方案：1、对商户门头及卷帘门开排烟口。
2、部分楼梯间疏散门为普通门；
整改方案：1、已确认为防火门。
3、防火卷帘下方、中庭防火卷帘内摆放展架、货物；
整改方案：1、通过书面和微信加强引导与通知。
3、对所有消防卷帘下更换禁放标识，明示消防规范。
4、制定对经营占道的商户处罚制度，对违反消防要求的商户通过下整改单、二次以上下500元罚款单，严格要求商户规范经营。
4、6层卷帘机配电箱因断电导致防火卷帘无法启动；
整改方案：1、本周完成6层卷帘电机的采购预计费用1500.2、对市场所有消防卷帘进行统一测试，确保100%使用正常，对不正常消防卷帘和损坏配件统一购买。
3、4月30日完成整改
5、前室及楼梯间正压送风风量不足，楼梯间送风格栅损坏；
整改方案：已完成全部整改
6、防疫期间造成首层疏散门打开，未保持常闭；
整改方案：已全部整改
7、部分防火门缺少顺序器；
整改方案：1、15日完成全部防火门顺序器统计报物资采购。
2、物料到货一周内完成更换。
3、工程物管经理牵头按时间节点落实任务。
8、一层西北侧楼梯间设置杂物间，前室及楼梯间的门敞开，未保持常闭，部分防火门门把手损坏,封堵不严；
整改方案：1、15日完成全部防火门顺序器统计报物资采购。
2、物料到货一周内完成更换
3、工程物管经理部牵头按时间节点落实任务。
4、4.25日前完成杂物清理。
9、消防设施联动不充分；
整改方案：1、由经理牵头16日前完成各区域设备测试。
2、由经理牵头整改落实问题整改。
10、疏散指示标志数量不足，部分损坏，地面缺少保持视觉连续的疏散指示标志；
整改方案：已完成整改，补贴300张
11、卷帘下堆放商品、货物的现象较为普遍；
整改方案：(4、5、6条）1、15日以前对消防车通道商户粘贴货物摆放警示线，确保消防通道保持5.5米使用宽度，并书面通知商户放货规范。
5、制定对经营占道的商户处罚制度，对违反消防要求的商户通过下整改单、二次以上下500元罚款单，严格要求商户规范经营。
6、宋阳负责按时间节点完成，预计16日前完成所有规范。
12、部分消防设施未进行维护保养；
整改方案：已与维保单位进行全部测试，4.30日完成全部测试保养，确保设备100%使用。
以上第2-12条，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二、四、五项之规定。
五、消防安全管理类
1.6-8层部分库房货物摆放不符合《仓库防火安全管理规则》第18条“五距要求”，顶距应为30厘米以上，灯距不应小于50厘米，墙距应为50厘米以上，柱距不小于30厘米，垛距应为100厘米以上，主要通道宽度不小于2米；
整改方案：1、对商户发放仓库使用要求（盖章），落实整改责任，张贴仓库明显位置。
2、五月中旬前完成库房清查，对严重违规的仓库下整改通知，督促整改，对过期不整改的做断电督办执行。
3、对商户张贴五距使用规范。
4、安全主管负责各项库房整改的落实。
2、消防设施标识、标志标准化管理不到位，如排烟口可按分区编号，排烟风机也未标号、防火卷帘标识应规范标识管理；
整改方案：1、15日完成损坏及缺失标识数量报张瑶审批制作。
2、17日以前完成更换
4、部分商铺用电管理不规范，如部分商铺使用饮水机、电热水壶、电暖宝、电暖气等；
整改方案：1、首先下发禁止电热水壶、电暖宝、电暖气等；
2、安全主管负责安排人员进行排查，一旦发现下处罚单，并没收禁用电器。
4、单位员工消防设施操作不熟练；
整改方案：1、完成全员消防设施培训及实操联系，落实部门负责人消防知识监管制度，确保本部门员工熟练掌握消防知识，并与考核挂钩制度。
2、消防部门每天对所有员工抽查3个以上员工消防知识并报综管部。
5、消防管理体系：已明确消防安全责任人、管理人，但管理人以下的具体消防工作分工不明确；
6、四个能力建设水平较低；
整改方案：1、制作商户消防知识明白卡并统一张贴，铺位老板监督落实。
2、楼层管理负责监督抽查，对消防不达标的服务员回家待岗直至符合。
7、商户的员工流动性大岗前培训不到位；
整改方案：1、制作商户消防知识明白卡并统一张贴，铺位老板监督落实。
2、楼层管理负责监督抽查，对消防不达标的服务员回家待岗直至符合。
8、防火巡查流于形式，责任不落实；火灾隐患整改不到位，缺乏反馈；
整改方案：1、更换更实用的性防火巡查记录。
2、落实巡查任务，做到巡查谁记录谁反馈主管跟进处理解决的签字流程。（图片、问题、解决请款、反馈）
9、消防控制室操作人员不掌握应急处置程序；
整改方案：1、加强应急处置培训，接警做到携带灭火器、对讲机、呼吸器，确认报警地点，接警迅速赶扑现场确认火警情况。
2、每周每班做一次实战演练，并做好培训记录。
3、负责人和消防管理人每月做随机测试，对不合格操作严格考核。
10、检测报告检测范围小于实际建筑面积（约小5000平米）。
整改方案：1、与检测单位沟通18日以前完成2024年检测，确保检测范围100%全方。
2、张洪牵头按时间节点落实检测及报告问题原因。
11、增设购买器材装备，增加救援点，加强微信站消防人员技能培训，业务培训，同时加强与其他微信消防站的联勤联动。
整改方案：1、周四集体学习区域联动预案，加强联动意识。
2、与消防队沟通增设消防器材的明细清单。
3、优化消防培训和实战演练（每周一次），本周做一次随机演练锻炼应急检查。
4、每周组织随机演练演习。
5、消防主管负责培训，赵志勇负责每周检验。
6、已购买消防缺少装备。增加维修消防应急处置点。
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